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Alpha Easy

Reset af rog

Nar du har vaeret uheldig at aktivere din reggmelder, vil din regmelder sta og lyse
med en rgd lampe. Du har fglgende 2 muligheder for at resette rggmelderne.

Mulighed 1:

1: Drej regmelder en halv omgang den ene vej og tilbage igen. Sa
forsvinder det rgde lys.

2: Ga hen til tastaturet. Tryk Pa firkant for at laese information. Her vil Den
skrive at r@g maleren har vaeret aktiveret, tryk firkant igen For at slette
denne information.

Mulighed 2:

1: Tryk 1-7? - # og din almindelige bruger kode.
Nu vil Den skrive "reset udgang er aktiveret nu”

2: Nu vil der ga nogle fa sekunder og efterfglgende vil den r@de lampe
veere slukket.

3: Herefter skal du igen trykke pa # for at laese information fra alarmen.
Her vil Den skrive at en regmelder er aktiveret og du skal efterfglgende
igen trykke firkant, for at slette denne information.

4. Herefter vil den lyse pa TEL-lampen, dette betyder at alarmen forteeller
kontrolcentralen at du har reset alarmen.
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